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NOMENCLATURA DE SENALIZACION
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TAMANO ALTURA
SIMBOLO NOMBRE COLORES I\ B AMBIENTE DE PISO
RUTA DE FONDO VERDE
EVACUACION |Y SENAL BLANCA 0.25 MtS.| 0.25 MtS. | PASILLOS | .00 Mts.
SALIDA FONDO VERDE 0.25 MtS.| 0.25 MtS. | PASILLOS
-ﬂlln -SALIDA Y SENAL BLANCA 2.45 Mts.
RAMPA FONDO AZUL 0.25 MtS.| 0.25 MtS. | EXTERIOR 2.45 MtS
Y SENAL BLANCA
ZONA DE FONDO VERDE
SEGURIDAD |y SENAL BLANCA  |0-30 MtS.| 0.30 MtS. | EXTERIOR 2.45 MtS.
N OCUFACION | FONDO AZUL 0.25 MtS.| 0.25 MtS. | AULAS 5 45 WS
— 0 MAXIMA Y LETRA BLANCA 45 MtS.
@ FONDO ROJO 0.25 MtS.| 0.30 MtS. | 00 MtS
EXTINTOR Y SENAL BLANCA AULAS : '
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DE MATERIALES Y PREPARADOS

NOMENCLATURADEELECTRICIDAD

TOMACORRIENTE110VENPAREDh=0.50mts

LAMPARADECIELO

LAMPARADE2X4'

CAJA DE FLIPONES

INTERRUPTORDOBLE

CAJAOCTOGONAL

LINEAVIVA

LINEARETORNO

LINEANEUTRO

CABLEADO EN TECHO

CABLEADO POR TIERRA

w0 e s R

INTERRUPTORSIMPLE

DISTANCIA DE

SUPERFICIE MINIMA

TAMANO SEGUN FORMA

VISUALIZACION | - (C2) (PORLADG OM2) | (POR LADO GM2) | (POR LADO )
5 125.00 11.20 12.60 17.00
10 500.00 22.40 25.20 34.00
15 1,125.00 33.50 37.80 51.00
20 2,000.00 44.70 50.50 68.00
25 3,125.00 55.90 63.10 85.00
30 4,500.00 67.10 75.70 101.90

NOTA:LOS ROTULOS SERAN DE MATERIAL
PVC, PINTADOS CON PINTURA DE ACEITE O

CON CALCOMANIA IMPRESA.
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